
GABRIEL PUY
85 rue de la Rua
05330 SAINT CHAFFREY

À l'attention de PUY Gabriel

Objet : Résultat audit Qualibois module Eau n°156767 (cas 1)

Identifiant entreprise : 52217

Fait le 23 juillet 2024, à Paris.

Monsieur,

Conformément à la charte Qualibois module Eau, Qualit'EnR a mandaté Société COPRAUDIT pour la réalisation d'un audit sur
l'une de vos installations de chaudière bois automatique.

Lors de l'audit de votre installation chez M./Mme , aucun défaut technique n'a été relevé.

Nous tenons à vous féliciter pour la qualité du travail effectué, qui contribue positivement à l'image du bois énergie ainsi qu'à
son développement durable dans notre pays.

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que l’audit est un critère obligatoire pour le renouvellement de votre prochaine
qualification et qu’une demande doit être déposée auprès de nos services pour obtenir votre prochain certificat de qualification.

Qualit’EnR est une association engagée auprès des professionnels notamment afin de promouvoir la qualité des installations
EnR en France. C’est dans cette démarche d’amélioration des pratiques que nous aimerions connaitre votre avis concernant
le déroulement de cet audit au travers d’une enquête de satisfaction. Le code de sécurité suivant 156767 vous sera demandé
au début de cette enquête électronique accessible depuis le lien suivant : enquête de satisfaction - https://docs.google.com/
forms/d/1qsf2wCNfTm_HetD6xc0iLj1p-MBHIW5LUUUs0AlqCwQ/viewform.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

André JOFFRE
Président de Qualit'EnR
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RAPPORT D’AUDIT
VERIFICATION DE L’INSTALLATION
D'UN APPAREIL BOIS RACCORDÉ AU RÉSEAU
HYDRAULIQUE
Dans le cadre de la qualification Qualibois mod. Eau
FR-AUD-06 (Rev 06 - Janvier 2021)

Mission
N° de mission : 156767

Visite effectuée le : 18/07/2024

Organisme de contrôle :Société COPRAUDIT

Auditeur : HOCHART Samuel

Installation
Nom de l'utilisateur :

Entreprise titulaire de la qualification
Raison sociale : GABRIEL PUY

Identifiant : 52217



Conditions d’intervention
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L'installation décrite ci-après a été visitée dans le cadre du contrat liant Société COPRAUDIT à Qualit'EnR. Ce contrat a pour objectif d'assurer le suivi des
prestations des installateurs titulaires de la qualification Qualibois module eau .
Ce contrôle est réalisé sur la base du Référentiel qualité mis au point avec l'association Qualit'EnR, et ne constitue en aucun cas un contrôle de la conformité
aux règles de l'art de l'ensemble de l'installation chaudière bois automatique présent.

Les actions menées par Qualit'EnR à l’issue de cet audit, sont précisées ci-dessous :

• Cas 1 "Excellente prestation" : l'installation est réalisée dans les règles de l'art sans aucun défaut. L'entreprise n'a aucune action complémentaire à mener.

• Cas 2 "Prestation satisfaisante" : l’installation présente entre 1 et 4 non-conformité(s) mineure(s) qui ne remet(tent) pas pour autant en cause le
fonctionnement de l’installation ni la sécurité de l’utilisateur. L'entreprise doit corriger sous 3 mois les défauts constatés et retourner une attestation de
correction des défauts à Qualit'EnR. En l'absence de retour de l'entreprise dans ce délai, le droit d'usage de la marque Qualibois de l'entreprise sera suspendu
par Qualit'EnR, tant que l'attestation de correction des défauts complétée n'aura pas été retournée à Société COPRAUDIT.

• Cas 3 "Prestation insuffisante" : l’installation présente au moins 5 non-conformités mineures et/ou 1 non-conformité majeure qui remet en cause le bon
fonctionnement de l’installation. Une fois les défauts corrigés, l’entreprise doit retourner l’attestation de rectification des défauts directement à l’organisme
de contrôle accompagnée du paiement nécessaire à la mise en place de la contre-visite. En l’absence de contre-visite confirmant la correction de l’ensemble
des défauts dans un délai de 3 mois après l’envoi du rapport, le droit d’usage de la marque Qualibois de l’entreprise sera suspendu par Qualit’EnR tant que le
rapport de contre-visite attestant que les défauts ont été corrigés n’aura pas été établi par Société COPRAUDIT.

• Cas 4 "Prestation défaillante" : l’installation présente au moins 2 non-conformités majeures qui remettent en cause le bon fonctionnement de l’installation.
Une fois les défauts corrigés, l’entreprise doit retourner l’attestation de rectification des défauts directement à l’organisme de contrôle accompagnée du
paiement nécessaire à la mise en place d’une contre-visite. En l’absence de contre-visite confirmant la correction de l’ensemble des défauts dans un délai
de 3 mois après l’envoi du rapport, le droit d’usage de la marque Qualibois de l’entreprise sera suspendu par Qualit’EnR tant que le rapport de contre-visite
attestant que les défauts ont été corrigés n’aura pas été établi par Société COPRAUDIT.

Dans le cas d'une contre-visite, celle-ci sera à la charge de l'installateur (montant 2024 : 125,00 € H.T. facturé par Société COPRAUDIT).

Suspension de qualification

En cas de suspension de l'usage de la marque Qualibois , l'entreprise n'aura plus le droit de faire référence à la qualification Qualibois module eau , elle sera
retirée des listes des entreprises Qualibois module eau et ne pourra pas renouveler sa qualification tant que la suspension sera effective.

Contre-visite

L'objet d'une contre-visite est de contrôler uniquement la correction des non-conformités constatées lors de l'audit de l'installation. La contre-visite est
obligatoire pour lever les réserves émises sur une non-conformité majeure "EcM". Suite à un résultat d'audit de niveau "cas 3" ou "cas 4", l'organisme de
contrôle doit, en liaison directe avec l'installateur, se charger d'effectuer les contre-visites commandées et payées par un installateur. La programmation de
la contre-visite se fait avec l'installateur et le client. Suite à la contre-visite de l'installation, l'organisme de contrôle rédige un rapport d'audit simplifié qu'il
transmet à Qualit'EnR, qui le transmet à l’entreprise.



Synthèse de l’entretien avec le client
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Information client

Nom et prénom de la personne présente Mr 

L'utilisateur est-il propriétaire ou locataire ? Propriétaire

Nombre de personnes (en moyenne) dans le logement 1

Type d'installation avant mise en place du système Chaudière fioul

Age de l'installation antérieure (années) 0

Respect de la charte Qualibois

Point 3 : Conseil - Le conseil de l'entreprise dans le choix d'une installation adaptée à
vos besoins vous a paru :

Très satisfaisante

Point 4 : Devis détaillé - Le devis détaillé fourni par l'entreprise, vous a paru Très satisfaisante

Point 4 : Devis détaillé - Comment évaluez-vous la pertinence de ce devis par rapport
à l'installation réalisée ?

Très satisfaisante

Point 5 : Aspect administratif - Les informations communiquées par l'entreprise sur
les démarches administratives vous ont paru

Très satisfaisante

Point 7 : Documents administratifs - Documents fournis par l'entreprise qui a facturée Devis détaillé
Facture détaillée
Garanties
Notice d'utilisation et d'entretien

Point 7 : Documents administratifs - Comment évaluez-vous l'aide de l'entreprise
dans vos démarches administratives

Très satisfaisante

Point 8 : Facture détaillée - Le détail de la facture vous a paru Très satisfaisante

Point 9 : Entretien - L'entreprise vous a-t-elle proposé un contrat d'entretien ? Non

Point 9 : Entretien - En cas d'incident de fonctionnement, l'intervention de
l'entreprise vous a paru

Très satisfaisante

Satisfaction générale de l'utilisateur

Quelles ont été vos motivations pour installer ce type de système ? Economique - retour sur investissement,
revenu complémentaire
Economique - défiscalisation

Observations éventuelles de l'utilisateur : Rien à signaler

Défauts éventuels signalés par l'utilisateur à l'installateur : Rien à signaler

Si oui, l'utilisateur a trouvé la réactivité de l'installateur : Très satisfaisante

Comment avez-vous choisi l'entreprise qui a réalisé les travaux ? Vous l'avez trouvé seul (les pages
jaunes, site internet ...)

Le choix d'une entreprise Qualibois module Eau est dû A l'affichage des engagements de
l'entreprise (Charte...)

La qualité du travail effectué vous parait-elle Très satisfaisante

Recommanderiez-vous à un tiers d'installer un appareil bois raccordé au réseau
hydraulique chez lui ?

Oui

Si oui, lui conseillerez-vous de faire appel à une entreprise Qualibois module Eau ? Oui
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Informations sur le matériel

Marque : HARGASSNER

Modèle : NANO PK 15

Volume ballon (litres) : 0

Famille de système Chaudière bois automatique

Si chaudière automatique, volume de stockage (m3) : 3

Appoint intégré éventuel : électrique

L'appoint intégré est-il asservi aux heures creuses ?

Appoint séparé éventuel : Insert

En cas d'appoint électrique, type de contrat :

Documentation technique

Le contrôleur a-t-il eu accès à la documentation technique ? oui

Si non, motif :

Le contrôleur a-t-il eu les avis techniques correspondants éventuels ? non

Si non, motif : Non nécessaire



Trame de contrôle
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Ref. Point de contrôle Oui Non NV SO Commentaire

GENERALITES

0C1 Un PV de réception a été établi entre l'installateur et le client X Présent

0C2 Le fonctionnement de l'appareil et les consignes d'entretien
et de stockage du combustible ont été expliqués au client X Mise en service HARGASSNER

0C3 Un contrat d'entretien a été proposé au client X HARGASSNER

0C4 Le client a eu une démonstration du fonctionnement de
l'appareil par l'entreprise qui a réalisé l'installation X Mise en service HARGASSNER

05C Le client a reçu la notice en français de l'appareil X Présent

CHAUDIERE ET LOCAL TECHNIQUE

Dimensionnement

1A1 Existence d'un calcul des déperditions des locaux desservis
(bureau d'étude, logiciel, ratio…) réalisé préalablement au
choix et à l'installation de l'appareil

X
Logiciel : 16kW

1A2 Puissance (ou plage de puissance si modulant) de l'appareil
n'est pas sur-dimensionnée par rapport aux pièces à chauffer X Modulant 4,5-15kW

Etat et fonctionnement de la chaudière

1B1 Pose conforme aux prescriptions du fabricant. X Mise en service HARGASSNER

1B2 Les joints d’étanchéité de fumée sont en bon état X Non visible - pellets

1B3 Le foyer est propre (encrassement léger) X Non visible - pellets

1B4 Le foyer ne présente pas de traces de condensation à
l’intérieur de la chaudière (hors foyer inversé) X Non visible - pellets

1B5 La chaudière ne présente pas de défaut d’étanchéité d'eau à
son niveau X Rien à signaler

1B6 Valeurs de réglage correctes (régulation mécanique ou
automatique). X Automatique

1B7 Raccordement d'un échangeur de décharge thermique au
réseau d’eau X Pellets

1B8 L'écoulement de décharge thermique est visible et raccordée
à une évacuation adéquate X Pellets

Local chaudière

1C1 L'espace autour de la chaudière est suffisant pour permettre
les diverses opérations d'entretien et de maintenance. X Mise en service installateur

1C2 Le local chaudière est correctement ventilé (suivant
prescription fabricant ou ventilation basse minimale de 50 /
70 / 100 / 150 cm² pour une puissance respective inférieure
à 25 / 35 / 50 / 70 kW et ventilation haute minimale de
100cm²)

X

Ouverture sans fenêtre et tubage
pour amenée d'air basse

1C3 Protection contre retour de flamme (vis sans fin, tuyau
d'aspiration) X Aspiration et vis sans fin

1C4 Vis sans fin démontable X

1C5 Possibilité d'accès à la vis sans fin ou l'extracteur (par une
trappe) X

BALLON TAMPON
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Ref. Point de contrôle Oui Non NV SO Commentaire

2A0 Présence d'un ballon tampon selon préconisations du
fabricant X Pas de ballon tampon - non

préconisé

2A1 Dans le cas d'une chaudière à chargement manuel, présence
d'un dispositif d'affichage des températures du ballon X Pas de ballon tampon - non

préconisé

2A2 Présence d'un isolant autour du ballon X Pas de ballon tampon - non
préconisé

2A2.1 Isolant autour du ballon bien installé X Pas de ballon tampon - non
préconisé

2A3 Raccordement des canalisations (entrée/sortie chauffage,
ECS, solaire, appoint,...) correctement réalisé en rapport avec
les piquages disponibles sur le ballon et selon la notice du
fabricant.

X

Pas de ballon tampon - non
préconisé

2A4 Volume de tampon n'est manifestement pas sous-
dimensionné X Pas de ballon tampon - non

préconisé

CIRCUITS HYDRAULIQUES

3A1 Les canalisations en place sont adaptées (matériau,
diamètre,...). X

3A1.1 Les canalisations du primaire en place sont bien
dimensionnées X Cuivre 28

3A2 L'installation possède un système de protection contre les
retours d'eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière
(préciser le système dans les commentaires).

X
Intégré - Vanne 3 voies motorisée

3A3 Le ou les circuit(s) sont protégé(s) par un vase d’expansion X 25 litres

3A5 Le(s) vase(s) d’expansion sont manifestement bien
dimensionné(s) X

3A6 Une soupape de sécurité est présente sur le ou les circuit(s) X Intégré

3A8 Présence d'un limiteur de température sur le départ de
plancher chauffant X Radiateurs

3A9 Absence de vanne d'isolement "manipulable" en amont du
vase d'expansion X

3A10 Présence d'un mitigeur thermostatique ou dispositif limiteur
de température avec clapet anti-retour sur l'EF pour éviter la
recirculation

X
Présent Ballon ECS 200 litres

EVACUATION DES FUMEES

Conduit de raccordement

4A0 La distance de sécurité entre le conduit de raccordement et
les matériaux combustibles est conforme X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A1 Le diamètre du conduit de raccordement correspond à
minima à celui de la buse de l'appareil X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A1.1 L'emboitement des éléments de conduits est effectué selon
les préconisations du fabriquant X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A2 Il y a au maximum 2 coudes sur le conduit de raccordement
et les coudes ont un angle inférieur ou égal à 90° (un coude à
90° peut être remplacé par deux coudes à 45°)

X
Un coude à 45 Simple peau diamètre
130 Jeremias
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Ref. Point de contrôle Oui Non NV SO Commentaire

4A3 La longueur de la projection horizontale du conduit de
raccordement n'excède pas 3 mètres. X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A4 La partie horizontale du conduit de raccordement possède
une pente ascendante vers le conduit de fumée (minimum
3%).

X
Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A6 Le conduit de raccordement est situé dans la pièce où
l'appareil est installé (sauf exception des conduits adossés) X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A7 Le conduit de raccordement est visible ou visitable sur toute
sa longueur X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A5.2 Si présence d’un modérateur de tirage, celui-ci est situé dans
la même pièce que l’appareil X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A5.1 Si présence d’un modérateur de tirage, il fonctionne
correctement X Simple peau diamètre 130 Jeremias

4A8 La récupération des suies se fait dans l’appareil ou dans la
boite à suies X Dans l'appareil et té tampon

4A9 Si l'appareil est raccordé par l’arrière, présence d’un Té+
tampon X Présent

4A10 La nature du conduit de raccordement est compatible avec
les fumées de bois (bûches ou granulés) X Simple peau diamètre 130 Jeremias

Conduit de fumée vertical - Zone 1

4B03 Le débouché extérieur est conforme au DTU 24.1 et à l'Arrêté
du 22/10/1969 en vigueur X Boisseau tubé en flexible inox

diamètre 130 Jeremias

4B04 L'emboitement des éléments de conduits est effectué selon
les préconisations du fabriquant X Non visible - boisseau tubé

4B05 Si conduit de fumée non concentrique, il y a au maximum
2 dévoiements sur le conduit de fumée, et les dévoiements
sont inférieurs à 45° ou la solution est justifiée par une note
de calcul selon EN13384-1

X

Non visible - pas de dévoiement
selon installateur

4B06 La distance de sécurité entre le conduit de fumée et
les matériaux combustibles (traversées plafond, dalles,
charpente) est respectée

X
Non visible - boisseau maçonné
selon installateur (boisseau sol)

4B07 Si conduit de fumée non concentrique, il permet le bon
entretien par ramonage X Rien à signaler

4B08 Présence d'une plaque signalétique du conduit de fumée et
désignation compatible avec l'appareil sur conduit installé
par l'installateur

X
Présente Boisseau tubé en flexible
inox diamètre 130 Jeremias

4B09 Présence d'un justificatif de dimensionnement du conduit de
fumée conforme à la norme en vigueur ou aux prescriptions
du fabricant (logiciel ou abaque), et conformité du conduit
au justificatif présenté

X

Conduit réno

4B10 Si tubage, ventilation de l’espace annulaire bas conforme
(minimum 20cm²) X Espace ajouré

4B10BIS Si tubage, ventilation de l'espace annulaire haut conforme
(minimum 5cm²) X Non visible

4B12 Le conduit de fumée est ramonable, sans déplacer l'appareil X Rien à signaler
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Ref. Point de contrôle Oui Non NV SO Commentaire

4B13 Si conduit de fumée en boisseaux non tubé, les joints ne sont
pas réalisés au plâtre et/ou les joints ne sont pas fissurés X Boisseau tubé en flexible inox

diamètre 130 Jeremias

4B14 Si le conduit en boisseau non tubé existant est réutilisé,
présence de l'attestation du test de vacuité et d'étanchéité X Boisseau tubé en flexible inox

diamètre 130 Jeremias

4B15 Si les conduits de fumée métalliques isolés double paroi
traversent des parties habitables, il y a présence d’un
coffrage ventilé autour du conduit de fumée ou justification
(température de surface < 50°C et pas de risque de choc)

X

Boisseau tubé en flexible inox
diamètre 130 Jeremias

4B16 La ventilation du coffrage autour du conduit de fumée en
métal est réalisée avec des orifices haut et bas d’au moins
20cm² à chaque étage (orifices au travers du coffrage ou à la
traversée des planchers) et conformément aux prescriptions
de la notice du fabricant du conduit ou à l'avis technique

X

Boisseau tubé en flexible inox
diamètre 130 Jeremias

4B17 Si présence de coquilles isolantes, les ventilations de l'Atec
sont respectées X Boisseau tubé

4B18 Si conduit de fumée avec départ au plafond, le pied du
conduit de fumée débouche dans l'intégralité de sa section
extérieure dans le local où se trouve l'appareil

X
Boisseau tubé en flexible inox
diamètre 130 Jeremias

4B19 L'espace entre le chapeau pare-pluie et l'extrémité du
conduit ou du tubage est suffisant (règle de la hauteur H
voisine du diamètre D du conduit)

X
Boisseau tubé en flexible inox
diamètre 130 Jeremias

4B20 Le conduit existant et son éventuelle réhabilitation est
compatible avec l'appareil X Tubage neuf

Conduit de fumée - Zone 2 ou 3

4D01 L'appareil est déclaré étanche et raccordable selon l'avis
technique et les préconisations constructeurs de l'appareil et
du conduit

X
Zone 1

4D02 La distance de sécurité entre le conduit et les matériaux
combustibles (aux traversées plafond, dalles, charpente) est
respectée

X
Zone 1

4D03 L'emboitement des éléments de conduits est effectué selon
les préconisations du fabriquant X Zone 1

4D04 Emploi du terminal associé au conduit concentrique précisé
dans l'avis technique X Zone 1

4D05 Respect des distances entre axe du terminal et ouvrants, sol,
murs, clôture, etc. mentionnées dans l’Atec X Zone 1

4D06 La prise d’air se fait à l’extérieur X Zone 1

4D07 Installation dans une habitation individuelle (non collective) X Zone 1

4D08 Si zone 3, le terminal débouche en partie privative X Zone 1

4D09 Les longueurs et/ou hauteurs mini/maxi du conduit sont
respectées X Zone 1

Chaudière bois (bûche/granulés/plaquette) couplée avec un autre appareil sur un même conduit de fumée

4C1 Les 2 appareils sont installés dans le même local ou dans
deux locaux communiquant par un passage libre d'au moins
0,4m²

X
Un seul appareil
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Ref. Point de contrôle Oui Non NV SO Commentaire

4C2 Présence d’un dispositif interdisant le fonctionnement
simultané des deux appareils (avec source d'énergie
différente)

X
Un seul appareil

4C3 Les 2 appareils doivent être de même nature (étanche, tirage
naturel, etc.) X Un seul appareil

AUTRES

5A1 Disconnecteur sur réseau de remplissage X Présent

5A2 Présence d'un orifice pour l'analyse de combustion et la
mesure de tirage. X Absent

5A3 Réalisation d'une mesure de tirage conforme lors de
l'installation X Non visible - Absence de rapport de

mise en service

5B1 Taux de CO ambiant est inférieur à 50 ppm X Appareil à l'arrêt

5B2 Taux de CO ambiant n'est pas compris entre 10 ppm et 50
ppm X Appareil à l'arrêt

5B3 La fiche d'autocontrôle a été utilisée et a été présentée lors
de l'audit X Présente

SILO (Point à préciser)

Eléments techniques

6A1.1 Bois granulé - Pour un silo non fourni par le constructeur,
respect des exigences techniques : Porte ou trappe d'accès
protégée de la pression des granulés, tapis de caoutchouc
de protection d'impact à l'opposé du tube de remplissage,
bouche de remplissage et bouche d'évent, étanchéité à l'air
complète

X

Silo fabriqué client - non visible silo
plein

6A1.2 Bois déchiqueté - Pour un silo non fourni par le constructeur,
respect des exigences techniques X Pellets

6A2 Etanchéité à l'eau du silo. X Non visible

6A5 Il n'y a aucun dispositif électrique dans le silo (lampe, prise,
commutateur ou boîte de distribution). X Non visible

REGULATION ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

7A1 Présence d'une régulation de chauffage (sonde ext. ou
robinets thermostatiques ou thermostat d'ambiance) X Sonde exterieure et thermostat

7A2 Si présence d'une sonde extérieure, celle-ci est bien
positionnée X Nord
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Fonctionnement de la chaudière bois

Satisfaction globale de l'utilisateur : Très satisfait

Observations éventuelles de l'utilisateur : Rien à signaler

Défauts éventuels signalés par l'utilisateur à l'installateur : non

Si oui, l'utilisateur a trouvé la réactivité de l'installateur :

Information de l'utilisateur

Actions éventuelles à réaliser par l'entreprise : Rien à signaler
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Synthèse des non-conformités constatées

Ref. Niveau du
défaut

Intitulé

5A2 Obs Absence d'orifice pour l'analyse de combustion et la mesure de tirage.

Conclusions

Risques pour l'utilisateur (identifiés par examen visuel) : non

Si oui, description du (des) risque(s) : Rien à signaler

Risques pour le fonctionnement (identifiés par examen visuel) : non

Si oui, description du (des) risque(s) : Rien à signaler

Commentaire général de l'organisme de contrôle Excellente prestation La charte de
qualité est respectée, le client est
satisfait

Récapitulatif des défauts constatés

A EcM
Défauts à corriger

  

CAS :
1 - Prestation excellente

0 défaut
2 - Prestation satisfaisante

1 à 4 défauts A
3 - Prestation insuffisante

1 défaut EcM ou
5 défauts A et plus

4 - Prestation défaillante
2 défauts EcM et plus

Cas n°1
Prestation excellente

0 défaut

Délais de réparation -

Contre visite obligatoire non
 

Légende :
A : Anomalie (défaut mineur)
EcM : Ecart majeur (défaut majeur)
Obs : Observation
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Synthèse de l'entretien avec client

8
8

.8
9

 %

1
1

.1
1

 %

Très sat isfait

Sat isfait

  
Engagement de l'auditeur

Dans le cadre de la conduite de ce contrôle de réalisation et de la rédaction de ce rapport, l'auditeur a déclaré :

          - ne pas avoir exercé au cours des 2 dernières années de services ou activités similaires à l'entreprise auditée ;

          - ne pas avoir exercé au cours des 2 dernières années une activité de conseil auprès de l'audité ;

          - à ce que le présent contrôle ait été réalisé avec la plus grande objectivité et impartialité.

Conclusion générale

Niveau global de la prestation technique : Cas 1

Commentaire général de l'organisme de contrôle : Excellente prestation La charte de qualité est respectée, le client est satisfait
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Commentaire : Annexe : Ouverture sans fenêtre et tubage pour amenée d'air basse

Commentaire : Absence d'orifice d'analyse


